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Gmina Niedzwiada
Niedzwiada-Kolonia 43
21-104 Niedzwiada

NiedZzwiada-Kolonia, dnia 26 lipca 2022 r.

Nr postepowania: RL.271.7.2022
WYJASNIENIA TRESCI SWZ, ZMIANA TRESCI SWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Odnawialne Zrodfa energii w Gminie NiedZzwiada”

W zwigzku z pytaniami Wykonawcéw o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkow
zamowienia (dalej SWZ) Zamawiajacy — Gmina NiedZzwiada, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) —
dalej zwana ustawg Pzp, ponizej udziela wyjasnien:

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie inwerteréw bateryjnych, ktére majg mozliwos¢
podtagczenia magazynu energii (baterii/akumulatora) jako réwnowazne inwerterom
hybrydowym?

Ad1. Zamawiajqcy oczekuje inwerterow zgodnych z SWZ umozliwiajgcych Beneficjentom
przysztq rozbudowe instalacji o magazyny energii.

2. Nawigzujagc do odpowiedzi na pytanie nr 58 ,, Zamawiajacy wyjasnia, ze nie dopusci uzycia
falownikéw réznych producentéw dla jednego typu instalacji” prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy dopuszcza uzycia falownikow réznych producentdéw dla réznych typow instalacji z
zastrzezeniem, ze dla jednego typu instalacji ma zosta¢ zastosowany falownik jednego
producenta. Przyktadowo dla wszystkich instalacji o mocy 2,28 kWp musi zosta¢ zaoferowany
ten sam falownik, natomiast dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,32 kWp moze zostac
zaoferowany inwerter innego producenta niz dla instalacji o mocy 2,28 kWp.

Ad.2 Zamawiajgcy potwierdza, iz dopuszcza uzycie falownikéw réinych producentéw dla
réznych typoéw instalacji z zastrzezeniem, ze dla jednego typu instalacji ma zostac¢ zastosowany
falownik jednego producenta.

3. Prosimy o dopuszczenie wbijanych konstrukcji gruntowych wykonanych ze stali ocynkowane;j.

Ad3. Zamawiajgcy dopuszcza atestowane, systemowe rozwigzanie konstrukcji gruntowych
wykonanych ze stali ocynkowanej z powfokq antykorozyjnq i zachowaniem min. 10 lat gwarancji
na konstrukcje.
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4. Prosimy o rezygnacje dla konstrukcji gruntowych z wymagan minimalnych obcigzen sniegiem
i wiatrem 3000Pa i jednoczesnym dopuszczeniu do postepowania konstrukcji gruntowych
obliczonych wedtug lokalizacji inwestycji.

Ad4. Zamawiajgcy dopuszcza.

5. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze dla instalacji 2,28 kW nalezy zastosowac inwerter trojfazowy
0 mocy znamionowej 3kW?

Ad5. Dla instalacji 2,28 kW i budynkéw w ktdrych istnieje instalacja 3 fazowa nalezy zastosowac
Inwerter trzyfazowy. W budynkach, w ktérych instalacja pozostaje jednofazowa i Beneficjent nie
bedzie w stanie w czasie trwania inwestycji przebudowac instalacji na trzyfazowg nalezy
zastosowac inwerter 1-fazowy.

6. Czy Zamawiajacy zdaje sobie sprawe, ze inwertery hybrydowe sg ponad dwa razy drozsze od
standardowych inwerteréw fotowoltaicznych, ktére pracujg w systemie podtgczonym do sieci
(tzw. on-grid)? Prosimy o potwierdzenie, ze mieszkanicy zostali poinformowani o zwigkszonych
kosztach zastosowania hybrydowych inwerteréw fotowoltaicznych i Zamawiajacy przewidziat
taki koszt w budzecie na wykonanie zamdwienia.

Ad6. Zamawiajgcy przewidziat koszty.

7. W udostepnionych odpowiedziach z dnia 21.07.2022 r. wystepuja rozbieznosci odnoscie
inwerteréw fotowoltaicznych. Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 47 ,,Zamawiajgcy wyjasnia, ze
oczekuje wytgcznie falownikéw 3-fazowych. Wykonawca na min. 3 dni przed planowanym
przystapieniem do montazu instalacji powinien dokonad wizji technicznej na wszystkich
lokalizacjach (lista lokalizacji zostanie przekazana Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu
umowy) i w uzgodnieniu z mieszkancem ustali¢ pisemnie miejsce montazu instalacji oraz
ewentualny konieczny zakres prac po stronie mieszkarica na protokole ustalen montazowych”,
natomiast wedtug odpowiedzi nr 16 ,,Zamawiajacy wyjasnia, ze dopusci montaz falownikow
jednofazowych  wytacznie w  przypadku  wystepowania instalacji  1-fazowej u
mieszkanca/wtasciciela obiektu”. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i okreslenie jakich
inwerterow wymaga Zamawiajacy jednofazowych czy tréjfazowych? Zgodnie z rozdz. IV OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt. 18 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w budynkach, w ktérych jest instalacja jednofazowa to w gestii
mieszkanca jest przebudowa instalacji w budynku na instalacje tréjfazowa?

Ad7. Zamawiajacy podtrzymuje tres¢ odpowiedzi na pytanie 16 udzielonej w dniu 21.07.2022 tj.
Zamawiajgey wyjasnia, Ze dopusci montaz falownikow jednofazowych wylgeznie w
przypadku wystepowania instalacji 1-fuzowej u mieszkanca/wlasciciela obiektu™.

i uszczegotawia wymagania minimalne dla inwerterdw jednowazowych:
e znamionowa moc wyjsciowa inwertera min. 3000 W,
e europejska sprawnosc nie mniejsza niz 96,5 %,
e stopniem ochrony minimum IP65,
odpornos¢ na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -25°C do +60°C)
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e inwerter powinien posiadaé monitoring parametrow sieci, zabezpieczenie przed pracq
wyspowq oraz byé przystosowany do pracy z polskq sieciq dystrybucyjng (zgodnosc z kodeksami
sieciowymi NC RFG).

Zastosowane falowniki powinny posiada¢ min 10 letnig gwarancje produktowq

e Stopien szczelnosci min. IP 65

e Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 0-100%

e Mozliwosé podtgczenia do wi-fi lub sieci LAN poprzez ztqczke RJ-45

e Inwerter zgodnie z instrukcjq IRIESD musi posiada¢ niezbedne zabezpieczenia:

- zabezpieczenia nadprgdowe,

- zabezpieczenia pod- i nadnapieciowe,

- zabezpieczenie skutkéw od pracy niepetnofazowe;.

e Falownik powinien mie¢ mozliwos¢ podtgczenia akumulatora oraz wspdtpracy z
optymalizatorami mocy.

8. Zgodnie z odpowiedzig nr 51 z dnia 21.07.2022 r. ,,Zamawiajacy wyjasnia, ze nie zgda ztozenia
przedmiotowych $érodkéw dowodowych”, natomiast zgodnie z zapisami SWZ rozdz. VII.
PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE Zamawiajgcy na podstawie art.105 oraz 106 ustawy Pzp
73da ztozenia przedmiotowych $rodkéw dowodowych na potwierdzenie, ze oferowane dostawy
spetniaja okreélone przez Zamawiajgcego wymagania niezbedne do przeprowadzenia
postepowania. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zgda zfozenie przedmiotowych srodkow
dowodowych zgodnie z SWZ czy w wyniku odpowiedzi na pytanie nr 51 rezygnuje z tego
WYmogu.

Ad8. Zamawiajgcy zqda ztozenia przedmiotowych Srodkéw dowodowych zgodnie z SWZ.

9. Umowa § 18Termin usuwania wad — jest Termin usuniecia przez Wykonawce wad
stwierdzonych przy odbiorze kofAcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie
rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego — prosze o podanie ile dni bedzie zadat
Zamawiajgcy na usuniecie wad i usterek.

Ad9. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi 48 godzin.

10. Zakres do wykonania przez Wykonawce jest zaznaczony ling przerywang, oraz ujgte
w przedmiarze — prosze o potwierdzenie iz pozostate wyposazenie kotfowni poza linig
przerywang na schemacie i nie ujete w przedmiarze jest w gestii klienta

Ad10. Zamawiajgcy informuje, Ze dofgczone do SIWZ przedmiary robét majq charakter
pomocniczy. Przedmiar robét nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia, ma funkcje pomocniczq
i nie stanowiq podstawy wyceny ofert. Wyposazenie kottowni oraz uzbrojenie instalacji poza
linig przerywanq okreslone jako granica stron nie stanowi zakresu podstawowego prac
Wykonawcy.

11. Prosze Zamawiajgcego o doprecyzowanie strony odpowiedzialnej za dostawe i montaz

uktadu zamknietego.
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Ad11. Zamawiajgcy, zgodnie z zatgczong do SWZ dokumentacjq projektowq, dopuszcza
wykonanie instalacji kottowni w uktfadzie otwartym oraz zamknietym. Montaz kotta w zgodzie
z obowiqzujgcymi przepisami, zaréwno w uktadzie otwartym, jak i zamknietym pozostaje po
stronie Wykonawcy. Jezeli istniejgce naczynia przelewowe pozostajq zainstalowane zgodnie
z przepisami, mozna je wykorzystac. Dostawa i montaz naczyn przeponowych pozostaje kosztem
Wykonawcy. Wykonawca na min 3 dni przed planowanym przystqpieniem do montazu instalacji
powinien dokonaé wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji zostanie
przekazana Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu mieszkaricem
ustali¢ pisemnie miejsce montazu instalacji oraz ewentualny konieczny zakres prac po stronie
mieszkarica na protokole ustalern montazowych.

12. Czy Zamawiajgcy potwierdza ze nieruchomosci uzytkownikdw nie sg objete nadzorem
Konserwatora.

Ad12. Zamawiajgcy potwierdza, ze nieruchomosci uzytkownikéow nie sq objete nadzorem
Konserwatora.

13. Prosimy o potwierdzenie, iz w gestii uzytkownika jest wykonanie :

a) wysokosé pomieszczenia kottowni minimum 1,9 m

b) zapewnionej poprawnej wentylacji:

- nawiewna otwdr nawiewny o powierzchni co najmniej 200 cm?2.

= wywiewnej kratka o wym. 14x 14 cm

c) Obowigzkiem klienta jest wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej

przed montazem kotfa

d) Podtoga w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot powinna by¢ wykonana
z materiatow niepalnych.

Ad13. Zamawiajgcy wyjasnia, ze w zakresie obowiqzkdw mieszkarica pozostaje utrzymanie
obiektu w nalezytym stanie technicznym i zgodnosci z obecnie obowiqzujgcymi przepisami.
Wszelkie prace remontowe wynikajgce biezqgcej eksploatacji budynku, a majgce na celu
dostosowanie pomieszczenia kottowni do zgodnosci z obecnie obowigzujgcymi przepisami
(w tym: okresowe przeglgdy instalacji elektrycznej, przeglgdy kominiarskie wraz opiniqg
kominiarskq, wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej, pogtebienie pomieszczenia kotfowni,
a takze doprowadzenie brakujgcych medidw) pozostajq po stornie Wtasciciela budynku.

Niezbedne zalecenia warunkujgce prawidtowy montaz instalacji Wykonawca przekaze
Uzytkownikowi w trakcie wizji lokalnej min. 3 dni przed planowanym terminem montazu
instalacji

14. Czy montaz wktadu kominowego jest zalecany klientowi czy jest dobrowolny — facznie
z opinig kominiarska.

Ad14. Zamawiajgcy informuje, Ze montaz wkfadu kominowego jest zalecany, ale nie
obowigzkowy. Zamawiajgcy potwierdza, ze Warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji
kotfowni jest uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej o prawidtowosci montazu komina
droznosci przewoddw dymowych.
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15. Jezeli kottownia ma by¢ zlokalizowana i w innym pomieszczeniu niz istniejgca kottownia -to
doprowadzenie do nowego pomieszczenia: instalacji c.o.; cwu i zimnej wody jest w gestii klienta.

Ad.15. Zamawiajgcy wyjasnia, ze w zakresie obowiqzkdw mieszkanca pozostaje utrzymanie
obiektu w nalezytym stanie technicznym i zgodnosci z obecnie obowiqzujgcymi przepisami.
Wszelkie prace remontowe wynikajgce biezqcej eksploatacji budynku, a majgce na celu
dostosowanie pomieszczenia kotfowni do zgodnosci z obecnie obowiqzujgcymi przepisami
(w tym: okresowe przeglgdy instalacji elektrycznej, przeglgdy kominiarskie wraz opinig
kominiarskq, wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej, pogfebienie pomieszczenia kotfowni,
a takze doprowadzenie brakujgcych medidw) pozostajg po stornie Wtasciciela budynku.

Niezbedne zalecenia warunkujgce prawidfowy montaz instalacji Wykonawca przekaze
Uzytkownikowi w trakcie wizji lokalnej min. 3 dni przed planowanym terminem montazu
instalacji

16. Projekt mowi o podtgczeniu do istniejacej instalacji — niekiedy zachodzi koniecznos¢ wyciecia
catej dotychczasowej instalacji i wybudowanie nowej instalacji c.o +cwu ; podobna sytuacja jest
w nowych budynkach w ktérych nie ma doprowadzonej instalacji c.o. i cwu do planowanej
kottowni — czy w tych przypadkach koszt wykonania nowej instalacji w kottowni ponosi klient.

Ad.16. Zamawiajgcy wyjasnia, ze w zakresie obowigzkow mieszkarica pozostaje utrzymanie
obiektu w nalezytym stanie technicznym i zgodnosci z obecnie obowiqzujgcymi przepisami.
Wszelkie prace remontowe wynikajgce bieiqcej eksploatacji budynku, a majgce na celu
dostosowanie pomieszczenia kottowni do zgodnosci z obecnie obowiqzujgcymi przepisami
(w tym: okresowe przeglgdy instalacji elektrycznej, przeglgdy kominiarskie wraz opinig
kominiarskq, wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej, pogfebienie pomieszczenia kotfowni,
a takze doprowadzenie brakujgcych mediow) pozostajq po stornie Wtasciciela budynku.

Niezbedne zalecenia warunkujgce prawidfowy montaZ instalacji Wykonawca przekaze
Uzytkownikowi w trakcie wizji lokalnej min. 3 dni przed planowanym terminem montazu
instalacji

17. W projekcie piszecie Zaleca sie aby sterownik kotta i pompy wymagajgce zasilania
podigczone byty do gniazda elektrycznego 230V objetego ochrong dodatkowg = prosze o
potwierdzenie ze jest w gestii klienta.

Ad.17. Zamawiajgcy wyjasnia, ze w zakresie obowigzkdw mieszkarica pozostaje utrzymanie
obiektu w nalezytym stanie technicznym i zgodnosSci z obecnie obowiqzujgcymi przepisami.
Wszelkie prace remontowe wynikajgce biezgcej eksploatacji budynku, a majgce na celu
dostosowanie pomieszczenia kotfowni do zgodnosci z obecnie obowiqzujgcymi przepisami
(w tym: okresowe przeglgdy instalacji elektrycznej, przeglgdy kominiarskie wraz opinig
kominiarskq, wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej, pogtebienie pomieszczenia kottowni,
a takze doprowadzenie brakujgcych medidw) pozostajq po stornie Wtasciciela budynku.
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Niezbedne zalecenia warunkujgce prawidfowy montaz instalacji Wykonawca przekaze

Uzytkownikowi w trakcie wizji lokalnej min. 3 dni przed planowanym terminem montazu
instalacji.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zamoéwienia.
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